WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dzialajac na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamowien
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm. ) Gmina Mycielin udziela
wyjasnienia na zlozone pytanie:

Pytanie 1:

Czy w swietle zapisow znowelizowanego art. 30 Prawa zamoéwien publicznych wymienione
w specyfikacji wyroby budowlane powinny speinia¢ wymagania wynikajace z Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie PN-EN ( normy zharmonizowane), a w szczeg6lnoéci dla:
- przepompowni Sciekéw, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworow zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002 ?

Odpowiedz:

W swietle zapisow znowelizowanego art. 30 Prawa zaméwien publicznych wymienione
w specyfikacji wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie PN-EN.

Pytanie 2:

W mysl art.8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodnosci z dnia 30.08.2002 r. i jej nowelizacji
z dnia 15.12.2006 r. zabrania si¢ wprowadzania do uzytku i do obrotu wyrobdw nie
posiadajacych oznakowania zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi i szczegolowymi.
Wobec powyzszego, czy od wykonawcy robot bedzie zadane stosowanie o$§wiadczenia na
wymieniong okolicznos¢ w odniesieniu do wyrobdw opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedz:

Od Wykonawcy robdt bedzie wymagane o$wiadczenie, ze wbudowane wyroby spetniaja
wymagania wynikajace z Polskich Norm przenoszacych normy europejskie PN-EN.

Pytanie 3:

Czy Wykonawca skladajacy ofertg na w/w zadanie dla udokumentowania spetnienia
warunkow zgodnie z p. V.2 SIWZ odnosénie do§wiadczenie o tresei :

Budowa jednej oczyszczalni $ciekdw o wartosei min 1 500 00,00 z1 wykaze w swojej ofercie
w zalaczniku nr 4 SIWZ — modernizacja oczyszczalni $ciekow ?

Odpowiedz:

Wykonawca sktadajacy oferte na w/w zadanie dla udokumentowania spelienia warunkéw

zgodnie z p. V. 2 SIWZ odnosénie doswiadczenia zobowiazany jest do udokumentowania
budowy jednej oczyszczalni Sciekdw o wartosci min. 1 500 000,00 zt.



W przypadku udokumentowania spetnienia warunku przez Wykonawce odnoénie
doswiadczenia przez wykazanie wykonanie jednej modernizacji oczyszczalni $ciekdw

o wartosci min. 1 500 000,00 zt — warunek nie zostanie uznany przez Zamawiajacego za
spetniony.




